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Relatdrio de ensaio n® 16/130

Protocolo de Recebimento 16/084 Pelotas, 17 de agosto de 2016,

Dados do Cliente:

ETA — Embrapa - Ufpel

Dados da Amostra:

Data da coleta: 02/08/2016

Data de recebimento da amostra: 02/08/2016 Tar;p;eEEu;‘a'dg ED -G
N° amostra: 16/821; 16/822; 16/823 R e e i
Heora do Recebimento: 12h00min P iy o

ldentificagio Agua Rede de Abastecimento -
Restaurante Escola

Responsavel pela coleta: Laboratério de Analises de Aguas e Efluentes ALM
OBS.: Conservago da amostra segundo tabela 1060:1. pag.: 1-33 (Standard Methods)

Resultados dos Ensaios Realizados

Parametro thﬁitzﬂa?dno Unidade LDM Resultado
Coliformes Totais 9221 -B NMP/100mL | 2NMP.100mL" ~ND
‘Escherichia coli 9221 —F | NMP/100mL | 2NMP.100mL" ND
Aluminio 3500-Al-B | mgALL" 0,04 ND
Cloro Residual Livre 4500-CI-B | mgcCr L’ 0,177 ~ND
Ferro total 3500-Fe — B mg Fe.L” 0,157 ND
Manganés 3500-Mn - B mg Mn.L™ 0,219 ND

LDM — Limite de Deteccdo do métoda
MND — Nao Detectado
NPM — Ndmera Mais Provavel 5
Marilia G uf%ﬁ Corréa
Responsavel Yécnico

Lab. Anuas e Efluentes - ALM - |Epef
CRQ 05101223

Os métodos utilizados s&o baseados no Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, 21th,
APHA 2005,

Os resultados expressos neste documento tém significacao restrita, aplicam-se exclusivamente a amostra analisada. O

relatdrio de ensaio 50 devera ser reproduzido na Integra, ndo deve ser parcialmente reproduzido sem a autorizacdo por
escrito do Laboratario ALM.
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